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Suomen Vesihuolto-osuuskunnat ry 

Esityksen sisältö

• Vesihuollon häiriötilanne

• Varautuminen vesihuollon häiriötilanteisiin



Suomen Vesihuolto-osuuskunnat ry 

Vesihuollon häiriötilanne

• Vesihuollon häiriötilanteella tarkoitetaan kaikkia 
vesihuollon palvelutuotantoa vaikeuttavia tai vaarantavia 
tilanteita lukuun ottamatta normaaleja toimintahäiriöitä



Suomen Vesihuolto-osuuskunnat ry 

Veden mikrobiologinen saastuminen

• Pintavettä, jätevettä, hulevettä, eläimiä, ulosteita pääsee 
vedenottamon kaivoon.

• Verkostotöiden yhteydessä pääsee likavettä putkistoon.

• Vesisäiliöön pääsee pintavettä, jätevettä, eläimiä

• Sabotaasi / Ilkivaltaa vedenottamolla, pumppaamolla, 
vesisäiliöllä



Suomen Vesihuolto-osuuskunnat ry 

Veden kemiallinen saastuminen

• Öljyvahinko pohjavesialueella

• Liikenneonnettomuuden yhteydessä kemikaalirekasta 
valumia vedenottamolle tai pohjavesialueelle.

• Sabotaasi / Ilkivaltaa vedenottamolla, pumppaamolla, 
vesisäiliöllä

• Kemikaalin (lipeän) ylisyöttö alkaloinnin yhteydessä



Suomen Vesihuolto-osuuskunnat ry 



Suomen Vesihuolto-osuuskunnat ry 

Talousveden saatavuushäiriöt

• Kuivuus, pohjaveden laadun / määrän muutokset

• Rankkasateet

• Putkirikko

• Vedenottamon laitteistojen rikkoontuminen

• Sähkökatko



Suomen Vesihuolto-osuuskunnat ry 

Vesihuollon häiriötilanne
• Mitä tahansa mahdollista ja mahdottomalta tuntuvaa voi tapahtua.

• Kun se tapahtuu, ei ole aikaa mietiskellä, mitähän pitäisi tehdä.

• Ennalta on

– Varauduttava tilanteisiin (suunnitelma)

– Laadittava toimintaohjeet

– Harjoiteltava toimintaa ohjeiden mukaisesti

• Ennalta varautuminen vaihtelee laitoksen ominaispiirteiden mukaan
– Valmiit varautumisen mallit eivät yleensä sellaisenaan sovellu siirrettäviksi 

suoraan organisaatiosta toiseen, mutta todettuja hyviä käytäntöjä kannattaa 
hyödyntää

• Omien varautumisen toimintamallien luominen yhteisesti on myös 
parasta oppimista

• Kirjaa muistiin mitä on tapahtunut ja mitä on tehty !



Suomen Vesihuolto-osuuskunnat ry 

Terveydensuojeluviranomaisen rooli

• Jos talousvesi ei täytä mikrobiologisia laatuvaatimuksia, 
tai jos vedessä esiintyy muita pieneliöitä tai loisia 
terveydelle haitallisessa määrin, kunnan 
terveydensuojeluviranomaisen on yhdessä talousvettä 
toimittavan laitoksen kanssa selvitettävä syy tähän ja 
määrättävä laitos pikaisesti korjaamaan tilanne



Suomen Vesihuolto-osuuskunnat ry 

Vastuut häiriötilanteessa

Tilannejohtamisen, eli häiriötilanteessa pääasiallinen 
päätöksentekovastuu on:

• Vesilaitoksella, kun on kyse veden käsittely- ja jakeluhäiriöstä.

• Terveysviranomaisella (terveystarkastaja tai terveysvalvonnan 
johtajalla), kun kyse on talousveden mikrobiologisesta tai 
kemiallisesta saastumisesta.

• Pelastuslaitoksella, kun on kyse kemikaali- tai 
säteilyonnettomuudesta.

Tiedottamisesta on vastuussa aina tilannejohtamisesta vastaava taho.



Suomen Vesihuolto-osuuskunnat ry 

Varautuminen

Toimintaa, millä varmistetaan

• toiminnan häiriöttömyys 

• palveluiden toimintavarmuus
– turvallinen sekä riittävä talousveden jakelu asiakkaille

– jäteveden keräilyn ja käsittelyn varmistaminen

• ympäristön pilaantumisen tai sen vaaran ehkäiseminen 
kaikissa tilanteissa



Suomen Vesihuolto-osuuskunnat ry 

Varautumisen

Tärkeimmät tehtävät

• säilyttää vesihuoltolaitoksen toimintakyky 

• minimoida erilaisten häiriötilanteiden negatiiviset 
vaikutukset

Tavoitteet

• saavuttaa riittävä valmius, jolloin vesihuoltolaitos 
kykenee 

– ennakolta ehkäisemään uhkia 

– reagoimaan tarkoituksenmukaisesti, nopeasti sekä 
tehokkaasti erilaisiin uhkiin, joita sen toiminnassa ja 
toimintaympäristössä esiintyy. 



Suomen Vesihuolto-osuuskunnat ry 

Laitoksen johdon tulee huolehtia ja varmistua

• Riittävästä varautumisen resursoinnista

• Organisoinnista

• Täytäntöönpanosta

• Seurannasta

• Ohjauksesta

• vesihuoltolaitos täyttää varautumisen keskeisen 
lainsäädännön vaatimukset



Suomen Vesihuolto-osuuskunnat ry 

Varautumisen keskeinen lainsäädäntö

Vesihuoltolaki 119/2001: 
• Vesihuoltolaitoksen on oltava selvillä käyttämänsä raakaveden 

määrään tai laatuun kohdistuvista riskeistä sekä laitteistonsa 
kunnosta

• Vesihuoltolaitos vastaa verkostoihinsa liitettyjen kiinteistöjen 
vesihuoltopalvelujen saatavuudesta häiriötilanteissa

• Vesihuoltolaitos laatii ja pitää ajan tasalla suunnitelman 
häiriötilanteisiin varautumisesta sekä ryhtyy suunnitelman 
perusteella tarvittaviin toimenpiteisiin

. 



Suomen Vesihuolto-osuuskunnat ry 

Varautumisen keskeinen lainsäädäntö

Ympäristönsuojelulaki 527/2014: 
• Luvanvaraisen toiminnan harjoittajan on ennakolta varauduttava 

toimiin onnettomuuksien ja muiden poikkeuksellisten tilanteiden 
estämiseksi ja niiden terveydelle ja ympäristölle haitallisten 
seurausten rajoittamiseksi.

• Ennalta varautumista varten toiminnanharjoittajan, jonka 
ympäristöluvan myöntää valtion lupaviranomainen, on laadittava 
riskinarviointiin perustuva varautumissuunnitelma, varattava 
tarpeelliset laitteet ja muut varusteet, laadittava toimintaohje, 
testattava laitteet ja varusteet sekä harjoiteltava toimia 
onnettomuuksia ja muita poikkeuksellisia tilanteita varten 

. 



Suomen Vesihuolto-osuuskunnat ry 

Varautumisen keskeinen lainsäädäntö

Terveydensuojelulaki 763/1994: 
• Kunnan terveydensuojeluviranomaisen on yhteistyössä muiden 

viranomaisten ja laitosten kanssa ennakolta varauduttava 
erityistilanteiden aiheuttamien terveyshaittojen ehkäisemiseksi, 
selvittämiseksi ja poistamiseksi tarvittaviin valmius- ja 
varotoimenpiteisiin 

. 



Suomen Vesihuolto-osuuskunnat ry 

Varautumisen keskeinen lainsäädäntö

STM:n asetus talousveden laatuvaatimuksista ja 
valvontatutkimusohjelmista (Talousvesiasetus) 1352/2015: 
• Vesihuoltolaitoksella tulee olla riittävä osaaminen ja valmius 

talousveden desinfiointiin kuuden tunnin kuluessa siitä, kun laitos 
saa käyttötarkkailun, talousveden säännöllisen valvonnan tai muun 
seikan perusteella tiedoksi epäilyn raakaveden tai toimittamansa 
talousveden mikrobiologisesta saastumisesta

• Laitoksen on ilmoitettava viivytyksettä kunnan 
terveydensuojeluviranomaiselle saastumisepäilystä ja desinfioinnin 
aloittamisesta

. 



Suomen Vesihuolto-osuuskunnat ry 

Varautumisen keskeinen lainsäädäntö

STM:n asetus talousveden laatuvaatimuksista ja 
valvontatutkimusohjelmista (Talousvesiasetus) 1352/2015: 
• Kunnan terveydensuojeluviranomaisen on laadittava ja pidettävä 

ajan tasalla häiriötilannesuunnitelma talousveden laadun 
turvaamiseksi



Suomen Vesihuolto-osuuskunnat ry 

Varautumisen keskeinen lainsäädäntö

STM:n asetus talousveden laatuvaatimuksista ja 
valvontatutkimusohjelmista (Talousvesiasetus) 1352/2015: 
• Erityistilannesuunnitelmaan tulee sisällyttää vähintään seuraavat 

tiedot:
1. riskinarvioinnin perusteella laadittu luettelo häiriötilanteista, joista voi aiheutua 

talousveden saastumisen vaaraa talousvettä toimittavien laitosten 
vedenjakelualueilla,

2. häiriötilanteissa toimivien viranomaisten, laitosten sekä vastuuhenkilöiden nimet 
ja ajantasaiset yhteystiedot;

3. häiriötilanteissa toteutettavat toimenpiteet ja  vastuunjako toimijoiden kesken

4. viestintä häiriötilanteiden aikana ja niiden jälkeen

5. häiriötilanteissa toteutettavien toimenpiteiden säännöllinen harjoittelu.



Suomen Vesihuolto-osuuskunnat ry 

Varautumisen keskeinen lainsäädäntö

STM:n asetus talousveden laatuvaatimuksista ja 
valvontatutkimusohjelmista (Talousvesiasetus) 1352/2015: 
• Häiriötilannesuunnitelmassa tulee esittää toimintatavat:

1. häiriötilanteen sattuessa häiriön hallinnan edellyttämien toimenpiteiden 
aloittamiseksi mahdollisimman aikaisessa vaiheessa;

2. eri viranomaisten ja muiden toimijoiden toiminnan sovittamiseksi yhteen niin, 
että häiriön vaikutukset saadaan rajoitettua mahdollisimman vähäisiksi; ja

3. häiriöistä toipumisen saamiseksi käyntiin mahdollisimman nopeasti.

• Häiriötilannesuunnitelmaan sisältyvät tiedot on pidettävä ajan tasalla



Suomen Vesihuolto-osuuskunnat ry 

Varautumisen keskeinen lainsäädäntö

Valtioneuvoston asetus yhdyskuntajätevesistä 888/2006: 
• Vesihuoltolaitoksella tulee kiinnittää huomiota erityisesti vuotojen 

estämiseen ja ylivesivuotovesistä aiheutuvaan pilaantumisen 

Osuuskuntalaki 421/2013:
• Osuuskunnan johdon on huolellisesti toimien edistettävä 

osuuskunnan etua



Suomen Vesihuolto-osuuskunnat ry 

Yhteenveto

• Vesihuollon häiriötilanteisiin tulee varautua etukäteen

• Vesilaitoksen johto on vastuussa varautumisesta

• Häiriötilanteet ovat epätodennäköisiä, mutta niihin pitää 
silti varautua

• Vesihuollon häiriötilanteita on muitakin kuin veden 
mikrobiologinen saastuminen



Kiitos mielenkiinnosta !

Suomen Vesihuolto-osuuskunnat ry:n toimintaa
tukevat kumppanit:


